
Схема подключения сети пультов «СИГМА-1М» к ПЭВМ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

См. также описание и руководство по эксплуатации пультов. 
Конвертер заказывается дополнительно или покупается самостоятельно. 
 
Рекомендуемые типы конвертеров на следующей странице.  
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Шина RS-485 R1  120 Ом 

С1  0,1 мкФ 

Сигма-1М  №1 

U1  

Сигма-1М  №2 

TP U2 

Сигма-1М  №15 

TP 

Конвертер 
RS-485/RS-232 

B (Data+) 

GND 

Кабель 
к COM-порту 

ПЭВМ 

A (Data-) 



Могут быть использованы 

конвертеры RSX1-4.x 

 

  

конвертеры фирмы Moxa серии A53, 

 

 

конвертеры фирмы Moxa серии TCC-100I 

 

 

конвертеры фирмы Moxa серии TCC-80I 
 (питание от СОМ или USB порта) 

 

 

 


